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PERFIL METÁLICO TIPO "U"

50x100x50x3,00mm

DETALHE-02

1
2
.0

0

6
.7

0

DETALHE-01 DETALHE-03

TELHA ALUZINC TRAPEZOIDAL

(a instalar)

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL

(a instalar)

TELHA ALUZINC TRAPEZOIDAL

(a instalar)

PERFIL METÁLICO TIPO "U"

50x100x50x3,00mm

Forro Placa de Fibra MineralForro Placa de Fibra MineralForro Placa de Fibra Mineral

DETALHE-02

DETALHE-03

Capa muro com rufo p/ telha trapezoidal

em chapa de aço galvanizada - Corte 55 - Chapa N°26

(a executar)

DETALHE-01

Reforço das terças (a executar)

Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

Terça Perfil "U" 50x100x50 (existente)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Calha em chapa galvanizada - Corte 1,30m - Chapa N°26

(a executar)

Calha em chapa galvanizada

Corte 1,00m - Chapa N°26

(a executar)

Rufo p/ calha em chapa galvanizada

Corte 20 - Chapa N°26

(a executar)

Telha aluzinco trapezoidal tipo sanduíche

(a instalar)

Treliça (existente)

Telha aluzinco trapezoidal tipo sanduíche

(a instalar)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Terça Perfil "U" 50x100x50 (existente)

Reforço das terças (a executar)

Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

Telha aluzinco trapezoidal tipo sanduíche

(a instalar)

Treliça (existente)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Terça Perfil "U" 50x100x50 (existente)

Reforço das terças (a executar)

Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

Treliça (existente)

Fita selante tipo Tacky-Tape

(a executar)

Reforço das terças (a executar)

Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

Terça Perfil "U" 50x100x50 (existente)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Telha aluzinco trapezoidal tipo sanduíche

(a instalar)

Banzo Inferior Treliça (existente)

Solda entre os perfis

existentes e novos (de reforço)

Reforço das terças (a executar)

Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

Terça Perfil "U" 50x100x50 (existente)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Telha aluzinco trapezoidal tipo sanduíche

(a instalar)

Banzo Inferior Treliça (existente)

Solda entre as cantoneiras e o banzo inferior

CORTE

VISTA

Banzo Inferior Treliça (existente)

Reforço das terças (a executar)

Cantoneira L 1.1/2''x1.1/2''x1/8''x200mm

soldada no banzo inferior e nas terças

Solda entre a cantoneira e as terças

existentes e novas (de reforço)

2x Terça Perfil "U" 50x100x50 #3,00mm

OBS: uma soldada sobre a outra

PLANTA

CORTE A-A'

ESC: 1/50

RICARDO / RENATA SETEMBRO/2017 INDICADAS

PAR 03/03

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

CNPJ: 10.729.992/0001-46

426,37 m²

CCA 01/2017

RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, 901-OLARIA, CAMAQUÃ - RS

DETALHES 01, 02 e 03

ESC: 1/10

REFORMA COBERTURA AUDITÓRIO:

CORTE A-A' E DETALHES

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

DESENHO DATA ESCALA

ÁREA DA OBRA

PRANCHA

OBRA

VISTO

\\IFS00SV011\DADOS\DPO\CAMPUS CAMAQUÃ\LICITAÇÕES 2017\CCA 01.2017 - REFORMA COBERTURA AUDITORIO\1. PROJETO\PAR 01 A 03.03 - PROJETO

ARQUITETÔNICO.DWG  - 15/09/2017

Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - PELOTAS/RS

Fones: (53) 3026.6209 / 3026.6210 / 3026.6211

dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo_cfisc@ ifsul.edu.br

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DETALHE FIXAÇÃO

TERÇAS E REFORÇOS

ESC: 1/5


